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POLSKIE CENTRUM
AKREDYTACJI

-

BADANIA

ZAKRES AKREDYTACII
Nr AB 343

1. Pobieranie probek wody
przeznaczonej do spozycia

2. Badania wody do spozycia

- zawartos¢ pierwiastkow:
Pb, Cr, Ni, As, Se, Sb, Cd, Mn,
Al, B, Fe, Zn, Cu, Ba

- metnos¢

- barwa

- liczba progowa zapachu

-pH

- przewodno$é elektryczna
wihasciwa

- azot amonowy (amoniak)

- azot azotanowy (azotany)

- azot azotynowy (azotyny)

- chlorki

- twardo$¢ ogodlna

- trihalometany

- siarczany

- OWO

- WWA

- fluorki

- 1,2-dichloroetan

- trichloroeten

- tetrachloroeten

- pestycydy chloroorganiczne

- $rodki ochrony roslin

- ogolna liczba mikroorganizmow
zdolnych do wzrostu

- bakterie grupy coli

- bakterie grupy coli
termotolerancyjne

- Escherichia coli

- przetrwalniki beztlenowcow
redukujace siarczyny (clostridia)

- Pseudomonas aeruginosa

- paciorkowce katowe (enterokoki)

- gronkowce koagulazododatnie

- Clostridium perfringens

- bakterie z rodzaju Legionella

SPRAWOZDANIE Z BADAN NR OLR.LHK.9052.2.154.2014

Nazwa i adres Klienta: Gmina Sokotow Matopolski
ul. Rynek 1, 36-050 Sokotéw Mip.

Dotyczy zlecenia z dnia: 2014-02-17

Miejsce pobrania probki: wodeciag Turza -
- Zespot Szkot Sokotéw Mip.

Kod prébki: HK/S-177/14
Badany obiekt: probka wody przeznaczonej do spozycia

Badane cechy: fizykochemiczne i mikrobiologiczne;
zakres monitoringu kontrolnego; zelazo og6lne, mangan

Liczba probek: 1

Data pobrania: 2014-02-17

Data dostarczenia: 2014-02-17
Badanie rozpoczeto: 2014-02-17
Badanie zakonczono: 2014-02-18

Prébka zostala pobrana i dostarczona przez: Zleceniodawce
Protokét do sprawy OLR.LHK.9052.2.154.2014

Dokument dotyczqcy pobierania probek: Instrukcja pobierania probek dostgpna w Laboratorium

Stan probki w chwili przyjecia: probka przydatna do badania

Data sporzqdzenia sprawozdania: 2014-02-18

Niniejsze sprawozdanie z badan zawiera wyniki badan objete zakresem
akredytacji oraz badan nieakredytowanych. Wyniki spoza  zakresu
akredytacji Nr AB 343 zostaly oznaczone w goérnym indeksie badanej cechy
literg N.

Klient ma prawo do zlozenia reklamacji na piSmie w terminie 14 dni od daty otrzymania
niniejszego sprawozdania.

Podane wyniki odnosza si¢ wytacznie do badanych probek.

Bez pisemnej zgody Laboratorium sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catosci.

Niniejsze sprawozdanie zostalo sporzadzone w 2 egzemplarzach, z czego jeden egzemplarz otrzymuje Klient,
a drugi egzemplarz pozostaje w Laboratorium. '
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“WTTEIRG AT ATV

HK/S-177/14
Najwyzsza “
Wskaznik qu. Jednostka | Wynik badania dopuszcz’arlna Metoda badawcza
wskaznika wartos$¢
wskaznika
¥ .e - N
Liczba bakterii grupy coli 011a k) 0 0
w 100 ml
PN-EN ISO 9308-1:2004
. . . 1 : N
Liczba bakterii Escherichia coli 015a jtk. 0 0
w 100 ml
“71&%;; stent. Wingt . Sked S
Autoryzowat w zakresi€'mikrobiologicznym
‘ Najwyzsza
Wskaznik qu. Jednostka | Wynik badania dopuszcza%lna Metoda badawcza
wskaznika wartos¢
wskaznika "
Metnosé 052a FNU? | 0,43+£0,09 1? PN-EN ISO 7027:2003
Barwa 051b mg/1 Pt 512 -3 PN-EN ISO 7887:2012 Rozdz. 7
Liczba progowa zapachu 1
metoda parzysta uproszczona 1 ’
wybor niewymuszony; < _3 <
liczba oceniajacych 3 06la TON precyzja 100% PN-EN 1622:2006
temperatura badania 23,4 °C
nie usuwano chloru
Przewodnosé elektryczna
wiasciwa w 25 °C
Temp. pomiaru 19,2 ’C 057a puS/cm 35917 2500 PN-EN 27888:1999
Korekta za pomoca
urzadzenia do kompensacji
wplywu temperatury
Odczyn
054 H + 6,5-9,5 -EN 2012
femp. pomiaru 24,6 °C a p 7,6 £0,1 5-9 PN 1SO 10523:201
Stezenie azotu amonowego 106b mg/l Nyga | 0,082 £0,012 - PN-C-04576-4:1994
Stezenie jonu amonowego 181b mg/l 0,10+ 0,01 0,50 -
Stezenie zelaza ogélnego 170a ng/l <30 200 PN ISO 6332:2001
s PB/HK-15
7 <
Stezenie manganu 142a pg/l 30 50 Wydanie 6, z dnia 21.04.2010
Y jtk. - jednostki tworzace kolonie
2 FNU = NTU przy pomiarach prébek o metnosci ponizej 40 NTU
% akceptowalny przez konsumentéw i bez nieprawidtowych zmian
* wg Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi ( Dz. U. Nr 61, poz. 417 )
oraz wg Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2010 r. zmieniajacego rozporzadzenie w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia
przez ludzi ( Dz. U. Nr 72, poz. 466 )
Niepewno§¢ rozszerzona jest obliczana z wykorzystaniem wspotczynnika k=2, co odpowiada poziomowi ufnosci 95%.
Wartosci liczbowe ze znakiem ,,< stanowig dolna granice nadzorowanego zakresu pomiarowego metody.
Niepewno$¢ nie obejmuje niepewnoci wynikajacej z etapu pobierania probki.
W czasie przebiegu analizy nie zaobserwowano zadnych szczeg6lnych zdarzei oraz innych istotnych faktow dotyczacych sposobu postgpowania.
Stwierdzenie dotyczace wyspecyfikowanych warto$ci granicznych
Badana probka wody w oznaczanym zakresie odpowiada warunkom Rozporzadzenia Ministra Zdrowia
z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakosei wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz. U. Nr 61, poz. 417 z p6zn. zm. ).
Autoryzowat w zakresie fizykochemicznym
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