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'Umowa z dnia: 2016-01-21 nr 1/2016, numer systemowy: 16002234
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‘Dane zwiazane z pobleranlem probek
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| Oznaczany parametr Jednostka Identy;‘:;a:iac;?tody S :’::::;;ﬁi :%:E Eg Dnl:::r?:;:;:nm
031252/01/2016 Eé § wskaznikow
pH - | |PN-ENISO 10523:2012 (A) | 75 - £0,3 TE[MW| 6,5-9,5% 3
Przewodnoscé elektryczna uS/cm | |PN-EN27888:1999 (A) | 520 ' +52 TE [MW| <250091723 |
wiasciwa (PEW) w temp. 25°C | | L |
'Mangan (Mn) ug/! PN-EN ISO 17294-2:2006 (A),(E) | 19,4 +2,0 P MW < 50 |
' Zelazo (Fe) gl PN-EN ISO 17294-2:2006 (A)(E) | < 60,0 - PS MW | < 200
éMetnoéé | NTU PN-EN I1SO 7027:2003 (A) 0,69 +0,21 PS MW | - |
'Barwa mgPtl | |PN-EN ISO 7887:2012 (A) | <5 _ PS MW | -4 23 |
{ Liczba progowa zapachu (TON) - 1 PN-EN 1622:2006 (A) <1 - PS MW | e t
' Liczba progowa smaku (TFN) - PN-EN 1622:2006 (A) <1 i - PS MW | e ‘
Amonowy jon (NH,")  mgl | |PN-ENISO 11732:2007 (A) <005 | - PSIMW| <050 |
Liczba bakterii grupy coli jtk/100ml | | PN-EN ISO 9308-1:2014-12 (A) 0 | _ PS |MW | p Bas |
Liczba Escherichia coli it/100ml | | PN-EN ISO 9308-1:2014-12 (A) 0 - PS MW 0 :

jtk/100ml - liczba jednostek tworzacych kolonie w 100 ml
NDS - zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z 13.11.2015 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi

(Dz. U. z 2015r., poz. 1989)

3) 23

4) 2.3

5)i7)z.3
1) 2.3

Parametr powinien by€ uwzgledniony przy ocenie agresywnych wiasciwosci korozyjnych wody.
Akceptowalny przez konsumentow i bez nieprawidiowych zmian.

Parametr powinien by¢ uwzgledniony przy ocenie agresywnych wtasciwosci korozyjnych wody; Oznaczana w temperaturze 25°C
Dopuszcza sie pojedyncze bakterie wykrywane sporadycznie, nie w kolejnych probkach, do 5% prébek w ciggu roku.

|
|

Normal/procedura badawcza

Data, wersja V/lub informacje dodatkowe

' PN-EN 1622:2006

Metoda uproszczona, parzysta, wybdr niewymuszony

Objasnienia:

A - metodyka akredytowana, E - Badania wykonane w ramach ,Listy badan prowadzonych w ramach zakresu elastycznego”

Miejsce wykonania badan: TE - teren; PS - Pszczyna
Wartosci wynikéw badan poprzedzone znakiem mniejszoéci (<) oznaczaja uzyskanie wyniku ponizej dolnej granicy oznaczalno$ci metody.

Niepewnos¢ metody badan fizyko-chemicznych okreslono jako niepewnosc rozszerzong. Wspotczynnik rozszerzenia k=2: poziom ufnosci 95%.
Niepewnos$c¢ rozszerzong podano dla analizy.

Autoryzowat:

MW - mgr Magdalena Wielgos - Kierownik Dziatu Analiz Nieorganicznych

------ Koniec dokumentu

Niniejszy dokument zostat wystawiony zgodnie z Ogdéinymi Warunkami Swiadczenia Ustug (OWSU stanowig element oferty, dostepne sa na stronie:
http://www.sgs.analizysrodowiska.pl/podstrona/uslugi), w oparciu o kiére zrealizowano ustuge. Nalezy zwrdci¢ szczegolng uwage na zagadnienia dotyczgce odpowiedzialnosci,
odszkodowan i jurysdykcji zawarte w OWSU.

Ustuge zrealizowano w czasie | zakresie przedstawionym w niniejszym dokumencie, zgodnie z ustaleniami poczynionymi ze Zleceniodawcyg i wedtug Jego wskazowek, jesli
takowe zostaty podane. SGS Polska Sp. z 0.0. ponosi odpowiedzialnosc jedynie przed Zleceniodawca; niniejszy dokument nie zwalnia stron z realizowania praw i obowigzkdw

wynikajgcych z zawartych porozumien.

Wszelkie nieautoryzowane zmiany niniejszego dokumentu, podrabianie i fatszowanie jego tresci, formy i wygladu jest niezgodne i podiega sciganiu w swietle prawa.
Dokument moze by¢ wykorzystywany i kopiowany w catosci, kopiowanie czesciowe jest dopuszczalne po uzyskaniu pisemnej zgody.
Wszystkie wyniki badan i pomiardéw zestawione w niniejszym dokumencie odnoszg sie tylko do badanych prébek. W przypadku, gdy w dokumencie zaznaczono, ze probki
zostaty pobrane przez przedstawiciela Zleceniodawcy, SGS Polska Sp. z 0.0. nie ponosi odpowiedzialnosci za pochodzenie, sposob pobrania i reprezentatywnos¢ probki.



